LABORATORIO GENOVESE
SEZIONE ALIMENT! E CHIMICA

Via Rorna, 69 - 98051 8Barceliona P.G. (ME}

Tel, 080.9703283 - Fax 090, 9704398
www.laboratoriogenovese.it

Laboratorio iscfitta nelie liste regionali con numero 2012/ME02

ACCREDIA

LAB N° 0918 L

2

RAPPORTO DI PROVA
N°393 - 2021
del 09/04/2021

Committente:  PLUS SERVIGE Consulenza e Servizi Di LABONIA C
Via Vittorio Emanuele, 14 ©
98030 GIARDINI NAXOS {ME)

Dati de! Campionamento:
Eseculore del Campionamento: Committente
Metodo di Campionamento:

Campionamento eseguito dal cliente

Campione n. 3gaft Acqua Destinata ad Uso Umano
38372 Acqua Destinata ad Uso Umano
Verbale camplonamento n.
Luogo di prelievo: Uscita Serbatsio - Comune di Gaggl (ME)
Modalita di prelieve: Contenltori sterili con e senza aggiunta di sodio tiosolfalo
Data prelievo: 07/04/2021 Ora del prelievo: 10:00:00
Data ricevimento: 08/04/2021 Temperatura allarrivo;  4,3°C

Data/ora inizio analisi

08/04/2021 9:30

Data/ora fine analisi

09/04/2021 0:00

Campione n® 383/ 1
RISULTATO DELLE PROVE
Parametro Metodo di analisi i Risultat i ﬂ;ﬂ‘:,:io
*Colore APAT CNR IRSA 2020 Man 29:2003 - incolore Accettabile
* Odore APAT CHR IRSA 2080 Man 20:2063 - inodore: Acceliabile
* Sapore APAT CNR IRSA 2050 Man 29:2003 . insapore Accottabile
+ Temparatura APAT GNR 1RSA 2100 Man 28:2003 *C 12 R B
* pH (4 - 9 unitd' pH) APAT CNR IRSA 2060 Man 26:2003 unita pH 7,81 6,5 9,5
* Conducibilith APAT CNR IRSA 2030 Man 28:2003 psfom 86 R 2500
* Torbidita APAT CNR IRSA 2110 Man 29:2003 NTU <01 - Accattabile
Ammonic APAT CNR IRSA 2030 Man 20:2003 gl < 0,05 : - 0.5
Cloruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29:2003 mgA 272 i 250
* Cloro attivo libsro APAT CNR IRSA 4080 Man 20:2003 moll 0,11 . N 0,2
Campione n® 393/ 2
RISULTATO DELLE PROVE
Parametro Metodo di analisi Unid dl | psoag | Moortezza t  Haon &
Batieri Coliformi UNI EN 1S0 9308~1:2017 UFC/100mi o - 0
Escherichia Coli UNi EN 1SO §308-1:2017 UFC/100ml 0 - 0
Valori di riferimento:  DLgs 31_2001

Nota: | risuttati sono riferiti esclusivamente ai campioni sotfoposti a prova ed il rapporto di prova non pud essere riprodotio parzialmente senza
aulorizzazione. In caso di campionamento esegquito dal cliente, il laboratorio non & responsabile delia veridicita di quanto dichiarato dal Cliente.
e i risultali si riferiscono al campione cos! come ricevuto

L'Analista 1l Responsabile del Laboratorio

Dott.Giuseppe Arena (firmato digitalmente} Dr.ssa ilaria Manna

{*) prova nan accreditala NV= non valuiabile per valort inferjori &l limite di rilevabilita del matodo di prova - NA= ﬁwata diQ&;ﬂ mﬁﬁtﬁ»@qﬂ ke nor
& ¥ " =2 per e

1) Quando riponata fincertezza, essa & espressa con a stessa unita di misura del misurando a cui si riferisce: -
prove chimiche (JCGM 100:2008); - ad uno scario tipo di riproducibifita SR, fattore di chpertura K=2, probabilita 95% =mobiglogiche su afimentl ISO 19036:2019);

- a0 un intervallo di fiducia, probabilitd del 95% per le prove microbiologiche sulle acque (1SO 8199:2018). M ixﬁ I ﬁ { E\”i‘ AN E‘:‘; A
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2) Nel caso &i misure syl posto indicars NA
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