LABORATORIO GENOVESE
SEZIONE ALIMENT! E CHIMICA

Via Roma, 69 « 88081 Barcellona P.G. {(ME)

Tel. 0B0.9703283 - Fax 080. 9704898
www.labuoraforiogenovese.it

Laboralorio iscritto nelle liste regionali con numero 2012/ME/002

-
CE

LAB N° 0918 L

RAPPORTO DI PROVA
N° 395 - 2021

PLUS SERVICE Consulenza e Servizi Di LABONIAC
Via Vitloris Emanuele, 14

Committente:

del 08/04/2021

Dati del Campionamento:
Esecutore del Camplonamento: Committente
Metodo di Camplionamaento:

Campione n..

Verbale campionamenta n..

Luogo di prelievo:
Modailta di prelievo:

98030 GIARDINI NAXOS (ME)

Campionamento esegulio dal cliente
3851
396/2

Acqua Destinata ad Uso Umano
Acqua Destinata ad Uso Umano

Fontana Plazza Vittorio Emanugle - Comune di Gaggl {ME)
Contenitori sterili con & senza aggiunta di sodio tiesolfato

Data prelisvo: 07/04/2021 Ora del prelisva: 10:50:00

Drata ricevimento; Q81042021 Temperatura allarivo:  4,3°C

Data/ora inizio anafist 08/04/2021 930 Datafora fineanalisi  09/04/2021 0:00

Campione n® 395/ 1

RISULTATO DELLE PROVE
' ita di i

— s g | o | et | G0 | tone
* Colore APAT CNR IRSA 2020 Man 20:2003 - incolore. Accettabile
* Qdote APAT CNR IRSA 2050 Man 29:2003 - inodore: Acceltabile
* Sapore | APAT CNR IRSA 2050 Man 28:2003 - insapore Accettabile
* Temperatura | APAT CNR IRSA 2100 Man 29:2003 °C 15 . - -
*pH {4 - 8 unitd' pH) APAT CHR IRSA 2060 Man 29:2003 unita pH 7,70 6,5 9,5
* Gonducibilita APAT CNR IRSA 2030 Man 20:2003 usfom 835 - 2500
* Torbidita APAT CNR IRSA 2110 Man 20:2003 NTU %01 Accettabile

Armmonio APAT GNR IRSA 3030 Man 20:2003 mgfi < 0,05 - N 0,5

Cloruri APAT CNR {RSA 4020 Man 29:2003 mgfl 26,7 - 250
* Clofo attivo libero APAT CNR IRSA 4080 Man 29:2003 maf 0,08 - B 0,2

Campione n°® 395/ 2

RISULTATO DELLE PROVE
Unita di ' lort d

Parametro Matodo di analisi “:::3; Risultalo ‘:f:‘?:::: rlrearlrn e n: 5

Batterl Coliformi UNS EN 15O 9308-1:2017 UFC/100ml 0 - 0

Escherichia Coli UNI EN IS0 §308-1:2017 UFCAOGm 0 - 0

Valori di iferimento;  Dlgs 31_2001

Nota: | risultati sono riferit esclusivamante ai campion! solopo.
avlorizzazione. in caso di campionamento eseguito dal cliente,

e i risultati i riferiscono al campione cosi come ricevulo

L'Analista

Dott.Giuseppe Arena (firmato digitalmente)

(*) prova non accreditata NV= non valutabile per valori inferior al ¥
1) Quando riportata lincentezza, essa

imite di rilevabilita del metodo di prova -
& espressa con la stessa unitd di misura del misurando a cui si riferis

Il Responsabiie del Laboratorio

Dr.ssa Maria Manna

prove chimiche (JCGM 100:2008); - ad uno scarlo fipe di riproducibiiita SR, fattore di copertura K=2, probabilita ™

- ad un intervatio di fiducia, probabilita del

2) Nel caso di misure sul posto indicare NA

| 95% per le prove microbiclogiche sulle acque { IS0 8199:2018).

MiARE

st a prova ed il rapporto di prova non puo essere riprodotio parzialmente senza
il laboratorio non & responsabile della veridicita di quanto dichiarato dal Cliente.

PNt QAR BLS Snuca k-2 porte

‘e migrobiologiche su almenti (IS0 19036:2019);

A MANNA
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