Nl

2N

PLUS SERVIC

CONSULENZA E SERY

1Z1 HACCP

Com
Proy

Alla Cortese Attenzione dell’ufficio Tecnico

Oggetto: Esiti analisi chimico-fisiche e batteriologiche del

consumo umano del 13/10/2021 (D.lg. n

Spett. le Amministrazione Comunale, Vi trasmettiamo i 1
acque campionate il 13/ 10/2021.
Vi comunichiamo inoltre, che i campioni d’acqua analiz

di riferimento dal D.lg. n°31/2001 e s.m.i

Colgo I’occasione per porgevi distinti saluti

Giardini Naxos li éé[/(’/%?}//

°31/2001 con s.m.i.) d

une di Gaggi
y. Di Messina

le acque destinate al
| Routine

rapporti di prova delle

vati rientrano nei valori

PLUS SERYICE
C(_)NSU ENZA ¥/ SERVIZI
C. C. s.a.s.
- JMINJATRATORE
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Via Vittorio Emanuele n® 14 - 98035 Giardini - Naxos (Me) Tel/Fax (
328/6531601 — e-mail plushaccp@libero.it — pec: plus.set
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RAPPORTO DI PROVA
- 2021
del 22/10/2021

N° 1848

Dati del Campionamento:
Esecutore del Campionamento: Committente
Metodo di Campionamento:

Campione n.:

Verbale campionamento n.:

Luogo di prelievo:
Tipo di contenitore
Data prelievo:
Data ricevimento:

Data/ora inizio analisi

LABORATORIO GENOVESE
SEZIONE ALIMENTI E CHIMICA

Via Roma, 69 - 98051 Barcellona P.G. (ME)

Tel. 090.9703283 - Fax 090. 9704898
www.laboratoriogenovese.it

Laboratorio iscritto nelle liste regionali con numero 2012/ME/002

Committente:

Campionamentc non oggetto di accreditamento
1848/1 Acqua Destinata ad Uso Umano
1848/2 Acqua Destinata ad Uso Umano

Uscita serbatoio Costa Arancione - Comune di Gaggi
Contenitori sterili con e senza aggiunta di sodio tiosolfato
13/10/2021 Ora del prelievo: 10:00:00
14/10/2021 Temperatura di trasporto 5,0°C
14/10/2021 9:30 Data/ora fine analisi

PLUS SERVICE Co
Via Vittorio Emanuele, 14
98030 GIARDINI NA

18/10/2021 0:00

XOS (ME)

ACCREDIA

LANTE ITALIANG B ACCREDITAMENTO
LAB N° 0918 L

<

hsulenza e Servizi Di LABONIAC

Campione n°® 1848/ 1
RISULTATO DELLE PROVE
Parametro Metodo di analisi m:i;‘ Risultato I(rj\ic:‘ritse::: ri;/ez:'li‘:r:-;:;o
*Colore APAT CNR IRSA 2020 Man 29:2003 = incolore Accettabile
*Odore APAT CNR IRSA 2050 Man 29:2003 - inodore Accettabile
* Sapore APAT CNR IRSA 2050 Man 29:2003 - insapore Accettabile
* Temperatura APAT CNR IRSA 2100 Man 29:2003 G 15 - =
*pH (4 - 9 unita' pH) APAT CNR IRSA 2060 Man 29:2003 unita pH 7,16 6,5 9,5
Conducibilita APAT CNR IRSA 2030 Man 29:2003 us/cm 650 “ 2500
*Torbidita APAT CNR IRSA 2110 Man 29:2003 NTU <0,1 Accettabile
Ammonio APAT CNR IRSA 3030 Man 29:2003 mg/l <0,05 = 0,50
Nitriti APAT CNR IRSA 4020 Man 29:2003 mg/l <0,05 - 0,50
* Cloro attivo libero APAT CNR IRSA 4080 Man 29:2003 mg/| 0,06 = 0,2
Campione n°® 1848/ 2
RISULTATO DELLE PROVE
Parametro Metodo di analisi l;:i:f:rzl Risuitaro lcr;ic :nrit:::: riXear:‘:r:Ie::o
Microrganismi vitali a 22°C UNI EN ISO 6222:2001 UFC/ml 2 - -
Batteri Coliformi UNI EN SO 9308-1:2017 UFC/100ml 0 -
Escherichia Coli UNI EN I1SO 9308-1:2017 UFC/100ml 0 - 0

Valori di riferimento:

Nota: | risultati sono

autorizzazione. In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio

D.Lgs.n°31 de!

»

riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti a prova ed il rapporto di prova non puo

02 febbraio 2001 e ss.mm.ii. ( Decreto del Ministero della salute de

non é responsabile della ver

14 giugno 2017)

essere riprodotto parzialmente senza
dicita di quanto dichiarato dal Cliente.

e i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto

L'Analista Il Responsabile del Laboratorio

(*) prova non accreditata NV= non valutabile per valori inferiori al limite di rilevabilita del metodo di prova -

1) Quando riportata l'incertezza, essa & espressa con la s 2ssa unita di misura del misurando a cui si riferisce: - ad una probabilitz del 95%, fattore di copertura K=2 per le
prove chimiche (JCGM 100:2008); - ad uno scarto tipo di riproducibilita SR, fattore di copertura K=2, probabilita 95% perjle prove microbiologiche su alimenti (ISO 19036:2019);
" ad un intervallo di fiducia, probabilita del 95% per le prove microbiologiche sulle acque (1S0 8199:2018).
2) Nel caso di misure sul posto indicare NA

NA= non apglicabile
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LABORATORIO GENOVESE
SEZIONE ALIMENTI E CHIMICA

Via Roma, 69 - 98051 Barcellona P.G. (ME)

Tel. 090.9703283 - Fax 090. 9704898
www.laboratoriogenovese.it

Laboratorio iscritto nelle liste regionali con numero 2012/ME/002

ACCREDIAS

LAB N° 0918 L

Dott.Giuseppe Arena (firmato digitalmente) Dr.ssa|Maria Manna

Dott.sa M. Manna (firmato digitalmente) ) )
Firmato digjtalmente da

========== FINE DEL RAPPORTO D! PM ARI A M AN N A

(*) prova non accreditata NV= non valutabile per valori inferiori al limite di rilevabilita del metodo di prova - NA= non apyllicabile

1) Quando riportata l'incert.:zza, essa & espressa con la stessa unita di misura del misurando a cui §i riferisce: - ad una probabilita del 95%, fattore di copertura K=2 per le
prove chimiche (JCGM 100:2008); - ad uno scarto tipo di riproducibilita SR, fattore di copertura K=2, probabilita 95% per le prove microbiologiche su alimenti (ISO 19036:2019);
- ad un intervallo di fiducia, probabilita del 95% per le prove microbiologiche sulle acque ( 1ISO 8199:2018).
2) Nel caso di misure sul posto indicare NA
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RAPPORTO DI PROVA
- 2021
del 22/10/2021

N° 1849

LABORATORIO GENOVESE
SEZIONE ALIMENTI E CHIMICA

Via Roma, 69 - 98051 Barcellona P.G. (ME)

Tel. 090.9703283 - Fax 090. 9704898
www.laboratoriogenovese.it

Laboratorio iscritto nelle liste regionali con numero 2012/ME/002

Dati del Campionamento:
Esecutore del Campionamento: Committente

Metodo di Campionamento:

Campione n.:

Campionamento eseguito dal cliente
1849/1 Acqua Destinata ad Uso Umano
1849/2 Acqua Destinata ad Uso Umano

Verbale campionamento n.:

Luogo di prelievo:
Tipo di contenitore

Data prelievo:

Data ricevimento:
Data/ora inizio analisi

Acqua rete idrica - Fontana Cavallaro - Comune di Gaggi

Contenitori sterili con e senza aggiunta di sodio tiosolfato

13/10/2021 Ora del prelievo: 10:30:00
14/10/2021 Temperatura di trasporto  5,0°C
14/10/2021 9:30 Datalora fine analisi ~ 18/10/2021 0:00

Committente: * PLUS SERVICE Co
Via Vittorio Emanuelg, 14
98030 GIARDINI NA

XOS (ME)

LAENTE YALIANG D ACCRECITAMENTC:

ACCREDIA %,

LAB N° 0918 L

Lsulenza e Servizi Di LABONIAC

Campione n°® 1849/ 1
RISULTATO DELLE PROVE
Parametro Metodo di analisi ‘;?ilst‘:r(: Risultato I;;::‘rit:::: ri;/ei:(r::a::o
* Colore APAT CNR IRSA 2020 Man 29:2003 - ncolore Accettabile
* Odore APAT CNR IRSA 2050 Man 29:2003 = inodore Accettabile
* Sapore APAT CNR IRSA 2050 Man 29:2003 = nsapore Accettabile
* Temperatura APAT CNR IRSA 2100 Man 29:2003 *C 16 - -
*pH (4 - 9 unita' pH) APAT CNR IRSA 2060 Man 29:2003 unita pH 7,10 6,5 9,5
Conducibilita APAT CNR IRSA 2030 Man 29:2003 ps/cm 656 - 2500
Ammonio APAT CNR IRSA 3030 Man 29:2003 mgll <0,05 2 0,50
Nitriti APAT CNR IRSA 4020 Man 29:2003 mg/l <0,05 - 0,50
* Torbidita APAT CNR IRSA 2110 Man 29:2003 NTU <0,1 Accettabile
* Cloro attivo libero APAT CNR IRSA 4080 Man 29:2003 mg/| 0,06 s 0,20
Campione n° 1849/ 2
RISULTATO DELLE PROVE
Parametro Metodo di analisi L:':nstta"c: Risultato I(r;lc s‘rit::rz: ri;::'liz::e::o
Microrganismi vitali a 22°C UNI EN ISO 6222:2001 UFC/ml 17 - _
Batteri Coliformi UNI EN ISO 9308-1:2017 UFC/100ml 0 = 0
Escherichia Coli UNI EN 1SO 9308-1:2017 UFC/100ml 0 - 0

Valori di riferimento:  D.Lgs.n°31 del 02 febbrzio 2001 e ss.mm.ii. ( Decreto del Ministero della salute del[14giugno 2017)

Nota: | risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti a prova ed il rapporto di prova non puo gssere riprodotto parzialmente senza

autorizzazione. In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non & responsabile della veridicita di quanto dichiarato dal Cliente.
e i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto

L'Analista Il Respongabile del Laboratorio

(*) prova non accreditata NV=non valutabile per valori inferiori al limite di rilevabilita del metodo di prova - NA= non appl{cabile

1) Quando riportata l'incertezza, essa & espressa con |a stessa unita di misura del misurando a cui si riferisce: - ad una pfobabilita del 95%, fattore di copertura K=2 per le
prove chimiche (JCGM 100:2008); - ad uno scarto tipo di riproducibilita SR, fattore di copertura K=2, probabilita 95% per If prove microbiologiche su alimenti (ISO 19036:2019);
- ad un intervallo di fiducia, probabilitd del 95% per le prove microbiologiche sulle acque (1SO 8199:2018).
2) Nel caso di misure sul posto indicare NA
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LABORATORIO GENOVESE
ZNS. SEZIONE ALIMENTI E CHIMICA
Via Roma, 69 - 98051 Barcellona P.G. (ME)
-‘ . Tel. 090.9703283 - Fax 090. 9704898
www.Iaboratoriogenovese.it
Laboratorio iscritto nelle liste regionali con numero 2012/ME/002

LN FTALIANG DR ACCREDTAMENTO

LAB N° 0918 L

ACCREDIA %

Dott.Giuseppe Arena (firmato digitalmente) Dr.ssa|Maria Manna

Dott.sa M. Manna (firmato digitalmente) . .
Firmato digitalmente da

—========= FINE DEL RAPPORTO DMAR I A==|M AN N A

(*) prova non accreditata NV:= non valutabile per valori inferiori al limite di rilevabilita del metodo di prova - NA=non aglplicabile

1) Quando riportata lincertezza, essa  espressa con la stessa unita di misura del misurando a cui si riferisce: - ad ung probabilita del 95%, fattore di copertura K=2 per le
prove chimiche (JCGM 100:2008); - ad uno scarto tipo di riproducibilita SR, fattore di copertura K=2, probabilita 95% pefr le prove microbiologiche su alimenti (1SO 19036:2019)
- ad un intervallo di fiducia, probabilita del 95% per le prove microbiologiche sulle acque ( 1SO 8199:2018).
2) Nel caso di misure sul posto indicare NA
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LABORATORIO GENOVESE
SEZIONE ALIMENTI E CHIMICA

Via Roma, 69 - 98051 Barcellona P.G. (ME)

Tel. 090.9703283 - Fax 090. 9704898
www.laboratoriogenovese.it

Laboratorio iscritto nelle liste regionali con numero 2012/ME/002

ACCREDIA

LAENTE FTALANG B ACCREDNTAMENTD
LAB N° 0918 L

~

RAPPORTO DI PROVA ¥
N° 1850 - 2021
del 22/10/2021

PLUS SERVICE Copsulenza e Servizi Di LABONIA C
Via Vittorio Emanuelg, 14
98030 GIARDINI NAXOS (ME)

Committente:

Dati del Campionamento: : 2

Esecutore del Campionamento: Committente

Metodo di Campionamento: Campionamento eseguito dal cliente

Campione n.: 1850/1 Acqua Destinata ad Uso Umano
1850/2 Acqua Destinata ad Uso | 'mano J

Verbale campionamento n.:
Luogo di prelievo:

Tipo di contenitore

Data prelievo:

Data ricevimento:

Data/ora inizio analisi

Lavello cucina mensa scolastica - Comune di Gaggi

Contenitori sterili con e senza aggiunta di sodio tiosolfato
13/10/2021 Ora del prelievo: 10:45:00
14/10/2021 Temperatura di trasporto 5,0°C
14/10/2021 9:30 Data/ora fine analisi 18/10/2021 0:00

Campione n° 1850/ 1
RISULTATO DELLE PROVE
Parametro Metodo di analisi lﬂzﬂr:' Risultato Igicfnrit:::: ri;,earli::a::o
* Colore APAT CNR IRSA 2020 Man 29:2003 - incolore Accettabile
* Odore APAT CNR IRSA 2050 Man 29:2003 - inodore Accettabile
* Sapore APAT CNR IRSA 2050 Man 29:2003 - insapore Accettabile
* Temperatura APAT CNR IRSA 2100 Man 29:2003 °C 16 - -
*pH (4 - 9 urita’ pH) APAT CNR IRSA 2060 Man 29:2003 unita pH 7,02 3,5 9,6
Conducibilita APAT CNR IRSA 2030 Man 29:2003 ps/cm 657 - 2500
Ammonio APAT CNR IRSA 3030 Man 29:2003 mg/l <0,05 - 0,50
Nitriti APAT CNR IRSA 4020 Man 29:2003 mg/l <0,05 e 0,50
* Torbidita APAT CNR IRSA 2110 Man 29:2003 NTU <0,1 Accettabile
* Cloro attivo libero APAT CNR IRSA 4080 Man 29:2003 mg/l 0,05 - 0,2
Campione n°® 1850/ 2
RISULTATO DELLE PROVE
Parametro Metodo di analisi l::ilstlaj;l Risultato Iglc :it:::: ri:lear:r:le:;o
Microrganismi vitali a 22°C UNI EN ISO 6222:2001 UFC/ml 75 - -
Batteri Coliformi UNI EN 1SO 9308-1:2017 UFC/100ml 0 - 0
Escherichia Coli UNI EN ISO 9308-1:2017 UFC/100ml 0 s 0
Valori di riferimento: D.Lge.n°31 del 02 febbraio 2001 e ss.mm.ii. ( Decreto del Ministero della salute d¢l 14 giugno 2017)

Nota: | risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti a prova ed il rapporto di prova non pud
autorizzazione. In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non & responsabile della ve
e i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto

essere riprodotto parzialmente senza
idicita di quanto dichiarato dal Cliente.

L'Analista

Il Responsabile del Laboratorio

(*) prova non accreditata NV= non valutabile per valori inferiori al limite di rilevabilita del metodo di prova - NA= non apjplicabile
1) Quando riportata l'incertezza, essa & espressa con la stessa unita di misura del misurando a cui si riferisce: - ad un probabilita del 95%,
prove chimiche (JCGM 100:2008); - ad uno scarto tipo di riproducibilita SR, fattore di copertura K=2, probabilita 95% pefr le prove microbiologiche su alimenti
- ad un intervallo di fiducia, probabilita del 95% per le prove microbiologiche sulle acque ( SO 8199:2018).

2) Nel caso di misure sul posto indicare NA

fattore di copertura K=2 per le
(1ISO 19036:2019)
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LABORATORIO GENOVESE
SEZIONE ALIMENTI E CHIMICA

Via Roma, 69 - 98051 Barcellona P.G. (ME)

Tel. 090.9703283 - Fax 090. 9704898
www.laboratoriogenovese.it

Laboratorio iscritto nelle liste regionali con numero 2012/ME/002

LENTE TALIANG DYACCRICITAMENTD
LAB N° 0918 L

ACCREDIA &

Dott.Giuseppe Arena (firmato dig'itaimente) -Dr.ssa[Maria Manna

Dott.sa M. Manna (firmato digitalmente) . oy
Firmato digitalmente da

========== FINE DEL RAPPORTO DIM ARI A= M AN N A

(*) prova non accreditata NV= non valutabile per valori inferiori al limite di rilevabilita del metodo di prova - NA= non apjlicabile

1) Quando ripor:ata l'incertezza, essa & espressa con |a stessa unita di misura del misurendo a cui si riferisce: - ad una brobabilita del 95%, fattore di copertura F:=2 per le
prove chimiche (JCGM 100:2008); - ad uno scarto tipo di riproducibilita SR, fattore di copertura K=2, probabilita 95% per|le prove microbiologiche su alimenti (ISO 19036:2019);
" ad un intervallo di fiducia, probabilita del 95% per le prove microbiologiche sulle acque ( 1SO 8199:2018).
2) Nel caso di misure sul posto indicare NA
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