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LABORATORIO GENOVESE
SEZIONE ALIMENTI E CHIMICA

Via Roma, 69 - 88051 Barcellona P.G. {ME}
Tel. 090.9703283 - Fax 000, 9704898
www.iaboratorioganovese.t

Valori ¢ riferimento:  DLgs 31_2001

RAPPORTO DI PROVA Commitiente: PLUS SERVICE Consulenza o Servizl Di LABONIA C

N° 15850 - 2019 Via Vittorio Emanuele, 14

del 05/09/2019 98030 GIARDINI NAXOS (ME)

Datl del Campionamento:

Eseculore det Campionamento:  Commiltente

Metodo di Campionaments. Campignamento eseguito dal cliente

Campione n.: 155011 Acqua Destinala ad Uso Umano

155072 Acqua Destinata ad Uso Umano

Luogb di prellevo: Acqua réte idrica- Fontana Casa Comunale - Comune di Gaggl

Medalita di prefievo; Contenitori starill con e senza aggiunta di sodio tiosolfato

Data prefievo. 2710812019 Ora del prefievo; $11:00:00

{ate ncevimenio 28/0812019

Camplone n*® 1550/ 1

RISULTATO DELLE PROVE

Parametro Metode di analisi ‘:::f::rf Risultato I:;Ic;?:::: rl:::::\r:::o
* Colore APAT CNR IRSA 2020 Man 29:2003 - incolore Acceltabile
* Odore APAT CNR IRSA 2050 Man 29:2003 - inodore Acceltabile |
* Sanora APAY CNR IRSA 2050 Man 28:2003 - insapore Acceliabile
* Temperatyra _ [APAT CNR IRSA 2160 Man 29,2003 =G 20 - -
* Torbidila _ APAT CNR IRSA 2110 Man 29-2003 NTU <0,1 Accettabile
*pH (4 - 9 unitd’ pH) % APAT CHR 1RSA 2080 Man 29:2003 unita pH 7,85 6.5 9.5

1* Misura conducibilitz APAT CNR IRSA 2030 Man 29:2003 " psicm 677 - 2500

* Ammonio sletirochim. APAT CNR IRSA 4030_B Man 292003 mgll <0, 05 - 05

Nitriti ) APAT CNR IRSA 4020 Man 29:2003 maht <0,05 - 0.5
* Cloro attivo tibero APAT CNR IRSA 4080 Man 29,2003 mght 0,05 - 02

Campione n* 15501 2

RISULTATO DELLE PROVE
4 ita di ' lori di

Parametro Metodo di anallsi Umr;:ﬁi:: Risuitato Igf;?::? rirc:t::z:t -

Caonta Coliformi UNIEN IS0 9308-1:20147AMD 12018 UFCH00mI 9 0

Conta Escherichia coli UNIEN 350 £208-1:2014/AMD 1:2016 UFCHO0mI o 0

Dala inizio analisi: 28/08/2019 Dala fine analisi: 29/08/2019

Nota: | risultali sono riferiti esclusivamenle ai campioni sottoposti a prova ed il rapport oi prove non pud essere nprodolto parzigimente senza

autonizzazivne.
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1l Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Maria Manna
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