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RAPPORTO DI PROVA
N°492 - 2019
del 13/06/2019

Commitlente: PLUS SERVICE Consulenza e Servizl Di LABONIA C
Via Vittorie Emanuele, 14
98030 GIARDINI NAXOS {ME)

Datl del Camplonamento:

Esecutore del Campionamento: Committente

Metodo di Campionamento: Campionamento eseguito dal cliente

Campione n.: 4621 Acqua Destinata ad Uso Umano
49212 Acqua Destinata ad Uso Umano

Luogo i prelievo:
Modalita di prelievo:

Acqua rete idrica- Fontana WC Scuola Materna- Comune di Gaggi
Contenitori sterill con e senza aggiunta di sodic tiosolfato

Data prelievo: 0782019 Ora del prelievo; 09:20:00

Data ricevimento 08/05/2019

Campione n° 492/ 1

RISULTATO DELLE PROVE

Parametro Metodo di analis! i @1 Risultato s ri;:::nﬁe::o
* Colore APAT CNR tRSA 2020 Man 29:2003 - incolore Accettabite
* Odore APAT ONR IRSA 2050 Man 29:2003 - inodore Accettabile
* Sapore APAT CNR IRSA 2050 Man 29:2003 - Insapore Acceltabile
* Temperatura APAT CNR IRSA 2100 Man 29:2002 °C 14 _ N
*pH (4 - § unitd’ pH) APAT CNR IRSA 2080 Man 29:2003 unita pH 7,28 6.5 9.5
* Misura conducibilita APAT CNR IRSA 2030 Man 29:2003 psicm 738 - 2500
* Torbidita APAT CNR IRSA 2110 Man 29:2003 NTU <0,1 Accettabila
* Ammenio elettrochim. APAT CNR IRSA 4030_B Man 29:2003 mg/i <0,05 - 0,5

Nitriti APAT CNR IRSA 4020 Man 20:2003 mgft <0,05 - 0.5
*Cloro altivo fibero APAT CNR iRSA 4080 Man 29:2003 mg/l 0,06 - 0,2

Campione n° 492 2

RISULTATO DELLE PROVE

Parametro Metodo di analisl l,j:l::ﬂ;i Risuitato 'gf :‘?::: ﬂ;arl:nr:’:im

Conta Coliformi UNI EN 1SC 5308-1:2094/AMD 1:2016 UFC/100mI 0 0

Conta Escherichia coli UNI EN 150 9308-1:2014/AMD 1:2016 UFC/100mi 0 0

Data inizio analisi;
Valori di riferimento:

08/0672019
DLgs 31_2001

Data fine analisi: 09/05/2019

Nota: | risuftati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti & prova ed il rapporto di prova non pud essere fiprodofio parzialmente senza

autorizzazione.

L'Analista
Dott.ssa A. Aliqud

Il Responsabile del Lakoratorio
Dr.ssa Maria Manna

Firmato digitalmente da

MARIA MANNA

NV = nop vaiutabile par valore inferiore LRi ¢s! metodo di prova M
NA = non applicatute
{*) prova nen eccreditata
(1) guardo riportata linceriezza, 8ssa & espressa con 1a stessa unitd di miswa del misurande 4 cui 8l riferisce:
Ad una probabilita dells misura del 95% & un lattora di copertura K=2 per 16 prove chimiche;
Ad un intervallo di confidenza con probabilita defia misua del $5% per le prove microbiologiche
{2} nel caso di misure etlettuate sul poste indicare NA
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