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Efficientamento Energetico
del Palazzo Comunale di Gaggi

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 | Asse Prioritario 4 - “Energia
Sostenibile e Qualita della Vita” | Azione 4.1.1 - “Promozione dell’eco-efficienza
e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche:
interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione
di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e
ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni
inquinanti anche attraverso I'utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di
produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo”.
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TAV. OA | Rilievo analitico aerofotogrammetrico | Scala 1:5000

@ Area oggetto dell'intervento




Q Area oggetto dell'intervento

TAV. OB | Rilievo catastale | Scala 1:1000




TAV. 1 | Stato di Fatto | Planimetrie | Scala 1:100
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TAV. 2 | Stato di Fatto | Planimetrie | Scala 1:100
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TAV. 3 | Stato di Fatto | Prospetto principale SUD-OVEST | Scala 1:100
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TAV. 4 | Stato di Fatto | Prospetto posteriore NORD-EST | Scala 1:100




TAV. 5 | Stato di Fatto | Prospetti laterali | Scala 1:100
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TAV. 6 | Stato di Fatto | Layout illuminazione interna| Scala 1:100
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TAV. 7 | Stato di Fatto | Layout ventilconvettori | Scala 1:100
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TAV. 8 | Progetto | Prospetti | Scala 1:100

Prospetto principale SUD-OVEST

Superficie opaca verticale isolata = 105.47 m2
Superficie trasparente verticale isolata = 13.64 m2

Prospetto posteriore NORD-EST

Superficie opaca verticale isolata = 103.88 m2
Superficie trasparente verticale isolata = 11.48 m2




TAV. 9 | Progetto | Prospetti | Scala 1:100

Prospetto laterale NORD-OVEST
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Superficie opaca verticale isolata = 82.75 m2
Superficie trasparente verticale isolata = 13.77 m2

Prospetto laterale SUD-EST
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Superficie opaca verticale isolata = 84.57 m2
Superficie trasparente verticale isolata = 13.23 m2




TAV. 10 | Progetto | Layout impianto FV e impianto solare termico | Scala 1:100
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Superficie opaca orizzontale isolata = 26.1 m2
Superficie opaca inclinata isolata = 189.2 m2
Superficie trasparente isolata = 2.24 m2
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TAV. 12 | Progetto | Layout illuminazione interna| Scala 1:100
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TAV. 13 | Progetto | Layout impianto di climatizzazione| Scala 1:100
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TAV. 14 | Particolari costruttivi | Isolamento termico chiusure verticali opache | Scala 1

Rivestimento sull'intero vano

Sezione laterale con vano finestra

Sezione planimetrica di spigolo

paraspigolo 100x100 mm

Sezione laterale tipo

Intonaco interno (15 mm)
Rasante-collante (15 mm)
EPS con grafite (70 mm)
Rasante rinforzato (15 mm)
Intonaco di finitura (10 mm)

Muratura (70 cm)

1
2
3
4
5
6




TAV. 15 | Particolari costruttivi | Isolamento termico chiusure inclinate opache | Scala 1:10

Sezione laterale tipo

1. Tavelle di legno

2. Membrana impermeabilizzante freno vapore

3. XPS monolitico con alluminio groffato (80 mm)
4. Tegole

Canale di gronda

Listello di chiusura in legno

H - massetto di pendenza
- impermeabilizzazione
- scossalina di rivestimento




TAV. 16 | Particolari costruttivi | Isolamento termico chiusure orizzontali opache | Scala 1:10

SEZIONE LATERALE TETTO CALDO
(copertura vano scala)
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. Intonaco interno (15 mm)

. Solaio (20 cm)

. Barriera al vapore in PE (0.3 mm)

. Lastra termoisolante rigida a struttura cellulare (80 mm)
. Strato di vincolo

. Elemento di tenuta (impermeabilizzazione 4 mm)

AU WNH

Scossalina coprimuro

Sezione laterale di bordo
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